RETE ENEL

SO7OR A Omma T IMPIANTO FOTOVOLTAICO
80 x 250 Wp = 20,00 kWp

€

F )

Il NUVERO CLIEN O

@ CONTATORE dispositivo
DI SCAMBIO interfaccia

O

-

QUADRO BT

<

I In=4x40A
\\ o Pl bkA
DG In=4x40A (::) curva C
In=4x40A ::| @ l[dn=0 3A
CLbkA TR TIPO AC
curva C
FG/0R 4x10 + T
4 ® X mmgq
R
S
N
In=4x40A INVERTER ASSETTI DI ESERCIZIO POSSIBILI
AURORA L . oo
@ - - - Assetto 1 Dispositivo generale e Quadro di rete sono chiusi: i
v TRIO 20.0 TL=0UTD—52X-400 carichi dellimpianto sono alimentati dalla rete e dal
Pac=20.75 kVA generatore fotovoltaico
R )
S =
T @ _ Pdc=20 kiWp Assetto 2 Dispositivo generale chiuso e Quadro di rete aperto:
N — Vac=400V i carichi dellimpianto sono alimentati solamente
dalla rete
cosfi=1
Assetto 3 Dispositivo generale e Quadro di rete sono aperti: i
FG7/0R 4x10mmg + T P carichi dellimpianto non sono alimentati (caso di
mancanza di alimentazione sulla rete)
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